附件2
河北省2024年第一季度生态流量在线检查情况表（省级3月）

	电站基本信息
	检查时段（*月*日）
	是否按规定足额泄放（是/否）
	泄放完整性检查时段（*月*日-*月*日）
	泄放数据是否完整
（自动报送）

（是/否）
	泄放数据是否按要求存储和报送
（人工报送）（是/否）
	检查情况
	备注

	序号
	市
	县
	电站

名称
	开发

方式
	装机容量(kW)
	生态流量

核定值

（m3/s）
	泄放设施类型
	监测方式
	数据报送方式
	备注
	
	是
	否
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	未

泄

放
	泄放但未达标
	佐证充分且经市局认定可豁免（监测设备损毁报修、上游来水不足、优先保障供水灌溉等原因）
	
	
	
	
	

	汇总
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	石家庄市
	平山县
	秘家会水电站
	引水式
	2700
	2.01（汛期6-9月），0.535（非汛期10-5月）
	生态泄流管
	流量监测+视频监视
	自动报送
	绿色小水电示范电站，报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	无节制泄流，报备文件不合规，数据不完整
	

	2
	石家庄市
	平山县
	十里坪水电站
	引水式
	2700
	2.04（汛期6-9月），0.543（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	绿色小水电示范电站，报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	3
	邯郸市
	磁县
	东武仕水电站
	坝后式
	6400
	2.03（汛期6-9月），0.94（非汛期10-5月）
	生态机组
	流量监测+视频监视
	自动报送
	绿色小水电示范电站
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	4
	秦皇岛市
	青龙满族自治县
	河北省桃林口水电厂
	坝后式
	22400
	1
	生态机组
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	5
	邯郸市
	涉县
	西达水电站
	引水式
	1630
	0.825
	生态泄流管
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站，报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未泄放，无数据
	

	6
	邯郸市
	磁县
	吴家河水电站
	引水式
	450
	1.317
	其他
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	7
	保定市
	阜平县
	大柳树水电站
	引水式
	2500
	1.38（汛期6-9月），0.46（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站，报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	8
	保定市
	唐县
	民安庄水电站
	引水式
	1890
	0.549
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站，报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	9
	保定市
	易县
	胶东沟口水电站（磐石）
	引水式
	820
	0.138
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	3月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	10
	张家口市
	赤城县
	赤城县霞丰隔河寨水利发电有限公司（三级站）
	引水式
	500
	0.348
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	11
	承德市
	隆化县
	老陡山水电站
	引水式
	2690
	1.015
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	2月份监测数据完整率为74%，一季度数据完整率超过80%
	

	12
	承德市
	丰宁县
	七道河水电站
	引水式
	750
	0.304
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	重点监管名录电站，报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	
	否
	
	监测数据存在实时流量数据与视频监测数据不一致，且未见与监测数据一致的下泄水流
	

	13
	石家庄市
	井陉县
	红星水电站
	引水式
	320
	0.448（汛期6-9月），0.095（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	
	是
	
	1月1日-

3月20日（1月1日-1月3日无数据）
	是
	
	未足额泄放（泄放达标率未达到80%）
	

	14
	石家庄市
	井陉县
	蔡庄水电站
	引水式
	200
	0.449（汛期6-9月），0.095（非汛期10-5月）
	其他
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	3月7日-

3月25日
	
	是
	达标
	

	15
	石家庄市
	平山县
	小觉水电站
	引水式
	4500
	1.956（汛期6-9月），0.521（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日（3月11日-3月12日无数据）
	是
	
	达标
	

	16
	石家庄市
	平山县
	沕沕水水电站
	引水式
	250
	0.001
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	2月3日-

2月29日
	
	否
	泄放数据未按要求报送
	

	17
	石家庄市
	平山县
	回龙沟水电站
	引水式
	250
	0.159
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	18
	石家庄市
	平山县
	猫石水电站
	引水式
	320
	0.097
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	2月7日-

2月29日
	
	否
	泄放数据未按要求报送
	

	19
	石家庄市
	平山县
	龙窝水电站
	引水式
	200
	0.124
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	2月18日-

2月25日
	
	否
	泄放数据未按要求报送
	

	20
	石家庄市
	平山县
	太堡岭水电站
	引水式
	160
	0.101
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	无报备文件，未足额泄放，泄放数据未按要求报送。
	

	21
	石家庄市
	平山县
	柏枝会水电站
	引水式
	400
	0.073
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	2月5日-

2月23日
	
	否
	报备文件不合规，泄放数据未按要求报送
	

	22
	石家庄市
	平山县
	拦道石水电站
	引水式
	320
	0.11
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未泄放，无数据
	

	23
	石家庄市
	平山县
	营里水电站
	引水式
	125
	0.067
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	2月26日
	
	否
	报备文件不合规，未足额泄放，泄放数据未按要求报送
	

	24
	石家庄市
	平山县
	古道水电站
	引水式
	125
	0.103
	生态泄流槽
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，泄放数据未按要求报送
	

	25
	石家庄市
	平山县
	下泉一站水电站
	引水式
	150
	0.019
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未足额泄放，泄放数据未按要求报送
	

	26
	石家庄市
	平山县
	柏岭水电站
	引水式
	400
	0.077
	生态泄流槽
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未足额泄放，泄放数据未按要求报送
	

	27
	石家庄市
	平山县
	槐树沟水电站
	引水式
	400
	0.046
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未足额泄放，泄放数据未按要求报送
	

	28
	石家庄市
	平山县
	戎冠秀水电站
	引水式
	640
	0.049
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未足额泄放，泄放数据未按要求报送
	

	29
	石家庄市
	平山县
	哨岗岭水电站
	引水式
	250
	0.11
	生态泄流阀
	静态图像
	人工报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未泄放，无数据
	

	30
	石家庄市
	平山县
	大坪水电站
	坝后式
	1000
	1.9（汛期6-9月），0.5（非汛期10-5月）
	生态机组
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	达标
	

	31
	石家庄市
	平山县
	康庄水电站
	引水式
	5000
	1.926（汛期6-9月），0.513（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	32
	石家庄市
	平山县
	新龙窝水电站
	引水式
	1000
	0.124
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	2月18日-

2月25日
	
	否
	泄放数据未按要求报送
	

	33
	石家庄市
	灵寿县
	南营水电站
	引水式
	650
	0.064
	生态泄流闸
	静态图像
	人工报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	
	否
	报备文件不合规，未泄放，无数据
	

	34
	唐山市
	迁西县
	三湾电站
	引水式
	200
	0.175
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日（1月在报备期，2月、

3月数据完整）
	否
	
	报备文件不合规
	

	35
	唐山市
	迁西县
	王家圈电站
	引水式
	110
	0.125
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	3月5日在平台报备
	1月1日-

3月5日
	是
	
	达标
	

	36
	邯郸市
	涉县
	弹音二级水电站（义合）
	引水式
	385
	0.672
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	37
	邯郸市
	涉县
	下庄水电站
	引水式
	650
	1.311
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	38
	邯郸市
	涉县
	大滩二级水电站
	引水式
	155
	0.86
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	39
	邯郸市
	涉县
	大滩同福水电站
	引水式
	320
	0.86
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	40
	邯郸市
	涉县
	郊口水电站
	引水式
	285
	1.317
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	41
	邯郸市
	涉县
	连泉水电站
	引水式
	250
	0.801
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	42
	邯郸市
	涉县
	原曲一级水电站
	引水式
	485
	0.801
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	43
	邯郸市
	涉县
	原曲二级水电站
	引水式
	400
	0.801
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	44
	邯郸市
	涉县
	昭义一级水电站（益华）
	引水式
	420
	0.81
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	45
	邯郸市
	涉县
	槐丰水电站（富民）
	引水式
	200
	1.311
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	46
	邯郸市
	涉县
	太仓水电站
	引水式
	450
	1.311
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	47
	邯郸市
	涉县
	河口一级水电站
	引水式
	125
	0.856
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	48
	邯郸市
	涉县
	台庄村水电站
	引水式
	325
	0.863
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	49
	邯郸市
	涉县
	弹音水电站
	引水式
	280
	0.672
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	50
	邯郸市
	涉县
	昭义二级水电站（华泽）
	引水式
	360
	0.81
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	51
	邯郸市
	涉县
	河口二级水电站      （红喜）
	引水式
	265
	0.856
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	52
	邯郸市
	涉县
	靳家会水电站
	引水式
	425
	0.667
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	53
	邯郸市
	涉县
	康庄水电站
	引水式
	520
	1.317
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	54
	邯郸市
	涉县
	曲里水电站
	引水式
	500
	0.667
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	55
	邯郸市
	涉县
	石梯水电站
	引水式
	360
	1.311
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	56
	邯郸市
	涉县
	石岗水电站
	引水式
	375
	0.801
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	57
	邯郸市
	涉县
	悬钟水电站
	引水式
	525
	0.672
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	58
	邯郸市
	涉县
	塔庄水电站
	引水式
	300
	0.667
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	59
	邯郸市
	涉县
	索堡一级水电站
	引水式
	410
	0.672
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	60
	邯郸市
	涉县
	固新三级水电站            （永胜）
	引水式
	560
	0.81
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	61
	邯郸市
	涉县
	丁岩水电站
	引水式
	350
	1.317
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	62
	邯郸市
	涉县
	索堡二级水电站
	引水式
	485
	0.672
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	63
	邯郸市
	涉县
	胡峪水电站
	引水式
	325
	0.795
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	64
	邯郸市
	涉县
	东坡根水电站
	引水式
	260
	0.795
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	65
	邯郸市
	涉县
	九龙槐水电站
	引水式
	180
	0.694
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	66
	邢台市
	信都区
	羊尔庄水电站
	引水式
	75
	0.155
	其他
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	67
	保定市
	涞水县
	平峪水电站
	引水式
	750
	0.195
	生态泄流管
	
	
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整；建议恢复前改为静态图像，人工上传
	

	68
	保定市
	阜平县
	陡岭台水电站
	引水式
	640
	1.156（汛期6-9月），0.385（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	69
	保定市
	阜平县
	南岭会水电站
	引水式
	820
	1.192（汛期6-9月），
0.397（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	70
	保定市
	阜平县
	三道岭水电站
	引水式
	320
	0.254
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	71
	保定市
	阜平县
	抗儿台水电站
	引水式
	480
	0.266
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	72
	保定市
	阜平县
	东漕岭水电站
	引水式
	960
	1.454（汛期6-9月），0.485（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	73
	保定市
	阜平县
	石牛河水电站
	引水式
	480
	0.44（汛期6-9月），
0.147（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	74
	保定市
	唐县
	倒马关水电站
	引水式
	3750
	0.544
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-3月20日     （1月14日、18日、19日，3月17日单日有部分时段数据不完整）
	是
	
	达标
	

	75
	保定市
	唐县
	南盘水电站（顺唐）
	引水式
	800
	0.68
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	76
	保定市
	涞源县
	北城子水电站
（旭昌）
	引水式
	750
	0.469
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	77
	保定市
	涞源县
	泉厂背水电站（唐安）
	引水式
	375
	0.464
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日至3月12日为报备期，13日之后正常泄放
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	78
	保定市
	涞源县
	三甲村水电站
（水起电涌）
	引水式
	130
	0.077
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月11日无监测数据，3月12日-

3月20日正常泄放
	否
	
	未报备，未足额泄放，数据不完整
	

	79
	保定市
	涞源县
	塔崖驿水电站（常森）
	引水式
	75
	0.128
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	80
	保定市
	涞源县
	小河水电站（鼎明）
	引水式
	75
	0.081
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月18日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，数据一致无波动，未足额泄放，数据不完整
	

	81
	保定市
	涞源县
	铁岭水电站
	引水式
	250
	0.081
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月18日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，数据一致无波动，未足额泄放，数据不完整
	

	82
	保定市
	涞源县
	北片水电站（北福）
	引水式
	55
	0.077
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	83
	保定市
	涞源县
	西二道河水电站（发光）
	引水式
	150
	0.077
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日至3月20日
	是
	
	达标
	

	84
	保定市
	涞源县
	盛渊水电站（阳源）
	引水式
	55
	0.077
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	85
	保定市
	涞源县
	独山城水电站（宇海）
	引水式
	250
	0.444
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	3月11-3月20日3月11-15日缺失部分时段监测数据
	否
	
	报备文件不合规，监测数据一致无波动，未足额泄放，数据不完整
	

	86
	保定市
	涞源县
	三合庄水电站
	引水式
	250
	0.453
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	87
	保定市
	涞源县
	窑蓬沟水电站（鑫蓬）
	引水式
	200
	0.43
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	3月11日-

3月20日有完整泄放数据
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	88
	保定市
	涞源县
	六十道沟水电站
	引水式
	2000
	0.455
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	3月11日-

3月20日有完整泄放数据
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	89
	保定市
	涞源县
	桑园水电站
	引水式
	960
	0.129
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	
	是
	
	
	1月1日-3月20日
	否
	
	报备文件不合规，未足额泄放，数据不完整
	

	90
	张家口市
	赤城县
	赤城县霞丰隔河寨水利发电有限公司（二级站）
	引水式
	1000
	0.232
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月4日监测数据缺失
	是
	
	达标
	

	91
	张家口市
	赤城县
	赤城县霞丰李家湾水利发电有限公司
	引水式
	640
	0.241
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	监控视频缺少电站名称、经纬度等信息
	

	92
	张家口市
	赤城县
	赤城县鑫淼水电站
	引水式
	250
	0.193
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日、3月19日部分监测数据缺失
	是
	
	达标
	

	93
	承德市
	高新区
	光大水电站
	引水式
	2630
	2.272
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	94
	承德市
	高新区
	上板城（顺通）水电站
	引水式
	420
	2.871
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	一季度中多日部分时段监测数据缺失，泄放数据达标率和完整率超80%
	

	95
	承德市
	双滦区
	六道河水电站
	引水式
	4000
	1.429
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	96
	承德市
	承德县
	柳河水电站
	引水式
	960
	1.336（汛期6-9月）0.458（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	97
	承德市
	承德县
	马鞍山水电站
	引水式
	300
	1.373（汛期6-9月）0.445（非汛期10-5月）
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	98
	承德市
	兴隆县
	赵家店（李家营）水电站
	引水式
	250
	0.42
	生态泄流管
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日（3月4日-3月16日缺少监测数据）
	否
	
	3月份监测数据完整率为63%，一季度数据完整率超过80%
	

	99
	承德市
	滦平县
	山前

水电站
	引水式
	1920
	1.054
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规
	

	100
	承德市
	滦平县
	大河西

水电站
	引水式
	750
	1.036
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规
	

	101
	承德市
	隆化县
	改河

水电站
	引水式
	400
	1.015
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	是
	
	达标
	

	102
	承德市
	隆化县
	小黄旗

水电站
	引水式
	400
	1.022
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	3月份监测数据完整率为64%，一季度数据完整率超过80%；数据不完整、不真实；建议核检监测设备
	

	103
	承德市
	宽城县
	双洞子

水电站
	引水式
	800
	0.39
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	是
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规
	

	104
	承德市
	宽城县
	河西

水电站
	引水式
	1120
	0.592
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	是
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规
	

	105
	承德市
	围场县
	甘沟口

水电站
	引水式
	500
	0.15
	生态泄流闸
	流量监测+视频监视
	自动报送
	报备
	1月1日-

3月20日
	是
	
	
	
	1月1日-

3月20日
	否
	
	报备文件不合规，视频截图与实时流量数据不一致，建议核检监测设备
	


填表说明：1.开发方式：河床式、渠道式、坝后式、引水式、混合式

2.泄放设施类型：生态泄流孔、生态泄流阀、生态泄流闸、生态泄流管、生态泄流槽、生态机组、基荷机组或其他

3.生态流量监测方式：流量监测、视频监视、流量监测+视频监视、静态图像等

4.数据报送方式：自动报送、人工报送

5.泄放数据是否达标和完整：生态流量泄放图片、视频或监测数据达标率大于等于80%且完整率大于等于80%

6.泄放数据是否按要求存储和报送：需了解各抽查省的相关规定，看是否符合要求

7.存在问题：简要描述发现的具体问题，如某时间实时流量不达标、缺少某个时段数据、生态流量泄放信息显示不完整等

8.绿色小水电示范电站、重点监管名录电站、接入监管平台电站均需纳入抽查电站名录
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